
2026年7月3日 
 
 

関係各社 御中 
 
 

国立研究開発法人理化学研究所 
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経理・調達本部 
調達部長   坂庭 励 

（公印省略） 
 
 
 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
 さて、当研究所調達案件「和光地区第一特高変電所更新に伴う工学実験棟周辺準備工事」

の仕様書に関して、受理しました質問事項等について、別紙の通り回答しますので、ご査収

ください。 
 
 

敬具 
  



No. 図面番号 質問 回答

1

現地確認は行わないという事ですが、共通
仮設工事に於ける仮設トイレは、汲み取り
式を設置と考えて宜しいでしょうか。もしくは
近接建物を無償でお借り戴く事は出来るの
でしょうか。

近接建物のトイレは使用不可とし、仮設トイ
レを設置すること。排水方式は汲み取り式
に指定は無く、既設汚水桝への放流等協議
により決定する。

2

現地確認は行わないという事ですが、基礎
解体時等に於ける雨水等の湧水は、付近
の雨水桝へ放流可能と考えて宜しいでしょう
か。また放流に当りPh測定などの規定はあ
りますでしょうか。

よろしい。
工事中に発生する湧水等は、ノッチタンクを
介して付近の雨水桝へ排水とする。また、
pH測定などの規定はない。

3 A-001

建築工事特記仕様書1_一般共通事項_9.発
生材処理に於きまして、「金属類は材種別
に保管し重量計測を行うこと。なお、計測に
伴う費用は別途」と記載がありますが、記載
通り重量計測費用は別途と考えて宜しいで
しょうか。

一般共通事項_9.発生材処理_１）引き渡しを
要するものに該当する項目がないため、金
属類の重量計測は不要である。

4 A-002

建築工事特記仕様書2_仮設工事_1.仮囲い
等に於きまして、「交通誘導員を必要に応じ
て配置する」と記載がありますが、現場確認
は行っていないという事で具体的な数量が
積算出来ません。そのため見積範囲外とさ
せて戴き、工事着手前の現況調査により確
定する数量・単価にての増減対象工事と考
えて宜しいでしょうか。

A-111 仮設計画図（参考図）に記載の通り、
計画する大型重機搬入日数の交通誘導員
を計上すること。
増減については協議とする。

5 A-002

建築工事特記仕様書2_仮設工事_7.工事用
電力に於きまして、「構内既存の施設を有償
で利用出来る」と記載がありますが、子メー
ターを取り付けた上で、読み値にて精算す
る形と考えて宜しいでしょうか。また当該作
業エリア仮囲い内にてメーター及び仮設分
電盤の設置が可能と考えて宜しいでしょう
か。

よろしい。
メーター及び仮設分電盤の設置位置は契
約後の協議による。

6 A-002

建築工事特記仕様書2_仮設工事_8.工事用
水におきまして、「構内既存の施設を有償で
利用出来る」と記載がありますが、子メー
ターを取り付けた上で、読み値にて精算す
る形と考えて宜しいでしょうか。また当該作
業エリア仮囲い内にてメーター及び仮設立
柱栓の設置が可能と考えて宜しいでしょう
か。

よろしい。

7
A-003
A-102

詳細図_A-003_7-5に「樹木撤去-伐根」と記
載があり、詳細図_A-102_伐根対象範囲図
にも「伐根対象リスト」と記載がありますが、
既に伐採済みで伐根のみが見積範囲と考
えて宜しいでしょうか。

よろしい。

8 A-004

詳細図_A-004_10-1に「配管エルボはアスベ
スト含有」と記載がありますが、現場確認は
行っていないという事で具体的な数量が積
算出来ません。そのため見積範囲外とさせ
て戴き、工事着手前の現況調査により確定
する数量・単価にての増減対象工事と考え
て宜しいでしょうか。

M-002記載の数量を見込むこと。

「和光地区第一特高変電所更新に伴う工学実験棟周辺準備工事」に関する質問回答
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No. 図面番号 質問 回答

「和光地区第一特高変電所更新に伴う工学実験棟周辺準備工事」に関する質問回答

9 E-002

構内配線電線図（撤去図）注記に於きまし
て、「事務倉庫２を解体する場合電気機械
棟より電源供給を行うこと。また、その際は
現地調査にてルート等の確認をすること。」
と記載がありますが、事務倉庫２は撤去対
象外ですので見積範囲外とさせて戴きます
が宜しいでしょうか。

E-002の注記２．については見積範囲外と
する。
なお、E-002にある通り、事務倉庫２から工
学実験棟のケーブルの撤去は行い、別途
工事で設置された仮設分電盤へケーブル
の接続替えを行う。

10 E-002

構内配線電線図（撤去図）に於きまして、特
高変電所内分電盤からプレス棟・廃棄物置
場までの電源配線が記載されております
が、新設でEM-CET38ケーブルを配線する
と考えて宜しいでしょうか。

よろしい。

11 E-002

構内配線電線図（撤去図）に於きまして、ハ
ンドホールからの保護配管はハンドホール
の蓋をコンパネに交換した後、保護配管
（FEP30）をコンパネに接続する施工方法で
見積して宜しいでしょうか。

よろしい。
詳細な施工方法は契約後協議による。

12 E-002
構内配線電線図（撤去図）に於きまして、既
設FEP配管内のケーブル撤去後は予備線を
導入すると考えて宜しいでしょうか。

配管も撤去のため、予備線の敷設は不要。

13
積算数量書

A-004

数量積算書_建築工事_細目別内訳_23_10行
目の摘要欄に「石材 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有」と記載が
ありますが、詳細図_A-004_10-1よりアスベ
スト含有に石材は該当しておりません。こち
らはどういった解釈をすれば宜しいでしょう
か。

A-004_10-1記載の機械小屋１ のフレキシブ
ルボードについて、スレート材に読み替え、
これを対象とする。

14
積算数量書

A-004

数量積算書_建築工事_別紙明細37_10行目
に「床 床用塗料撤去」との項目があります
が、詳細図_A-004_10-1では塗料はアスベ
スト非含有と記載がありますので、撤去せ
ずコンクリートガラとして処分と考えて宜しい
でしょうか。

関係法令に基づき適切に分別し処分するこ
と。

15 積算数量書
数量積算書_電気設備工事_別紙明細_51_3
行目に記載があります「安定型混合廃棄物
102㎥」は運搬費と考えて宜しいでしょうか。

安定型混合廃棄物の処分費に該当する。
ただし、処分の項目が二重計上されていた
ため数量表を修正する。

16 積算数量書

数量積算書_電気設備工事_別紙明細_51_10
行目に記載があります「撤去材運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ
水銀使用製品」に該当する発生材を御教授
願えませんでしょうか。

蛍光灯ランプを見込む。

17 積算数量書

数量積算書_明細_摘要欄に「再使用なし」
「再使用しない」と記載がある項目がありま
すが、記載がない項目は全て再使用するた
め「活かし取り」と考えて宜しいでしょうか。
また、「活かし取り」であればその具体的な
範囲を御教授願えませんでしょうか。

本工事で再利用するものはない。
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No. 図面番号 質問 回答

「和光地区第一特高変電所更新に伴う工学実験棟周辺準備工事」に関する質問回答

18

参加申請時に提出した配置予定技術者の
配置が困難になった場合、契約時に競争参
加資格として求められている資格・実績を所
有している別の技術者に変更することは可
能でしょうか。

病気休職、死亡、退職などの特別な場合で
やむを得ないとして承認された場合の外
は、配置予定技術者の変更は原則認めな
い。ただし、申請時に複数の配置予定技術
者を提出している場合はこの限りではない。

19
設計図書と現地事前調査の結果差異が生
じた場合は、設計変更になると理解してよろ
しいでしょうか。

よろしい。
詳細は監督員と協議のうえ決定とする。

20 積算数量書

本案件で価格計上している公共工事設計労
務単価表は、令和8年3月から適用する単価
表を適用していると理解してよろしいでしょう
か。

よろしい。

21 A-111

A-111図　仮囲いは、別途工事にて設置す
ると明記がありますが、外構工作物、樹木
の撤去処分作業と仮囲いの干渉が予想さ
れます。別途工事範囲の中で、仮囲いの盛
替えを含め工程調整頂けるのでしょうか。

仮囲いの盛替えが必要な場合は、基本別
途工事にて盛替えを行う。ただし、工程調整
は別途工事との連絡を密に取り、工事全体
の円滑な推進に協力をすること。

22
積算数量書

A-006

数量書「外構撤去すきとり数量61.0㎥」は図
面A-006解体後のすきとり整地工事と理解
してよろしいですか。仕上がり高さの基準ベ
ンチマークが不明です。図面にご記入くださ
い。

よろしい。
ベンチマークは、別紙(A-006)の通り。

23 A-075
参考写真には、備品、什器等が写っており
ますが、工事着工までには、移動や撤去済
みと理解してよろしいですか。

よろしい。

24
資材置き場、工事車両駐車場等の借地予
定位置をご教示ください。

基本工事範囲内の使用とする。工事範囲外
の使用が必要な場合は、関係部署と協議が
必要なため、契約後に必要な面積等を提示
すること。

25
大型ダンプトラックや大型トレーラトラック等
の構内通行可能通路をご教示ください。

車両の入退構は基本西門からとし、詳細は
契約後の協議とする。西門と工事対象建物
の位置関係はA-005による。

26 積算数量書

数量書 電気設備工事 変圧器とコンデン
サー等のPCB含有調査につて明記がありま
せん。調査費用は別途工事と理解して宜し
いですか。

本工事にPCB含有調査はない。

27
共通仮設費の積上げについて、数量書が無
いのですが、各社の公平性を担保する為に
も指定積上げ項目、数量をご教示ください。

共通仮設、直接仮設において、指定仮設と
するものはないため、各社の施工計画で必
要な項目を見込むこと。
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No. 図面番号 質問 回答

「和光地区第一特高変電所更新に伴う工学実験棟周辺準備工事」に関する質問回答

28 追加補足事項
Web会議を行う際は、ブラウザ版Microsoft
Teams使用でよろしいでしょうか。

よろしい。

29

解体撤去に伴い、電気設備や通信設備など
既存施設への影響を防止する為にも引込
カーブルの切り離しについて責任範囲と切
り離しの詳細をご教示ください。

電気設備はE-002記載のとおり。通信設備
はE-004記載のとおり。なお、切り回しはな
いものする。

30

撤去対象建物に係る電気、通信、水、ガス
は完全に廃止と理解し、離線や切断並びに
切り回しは無いと理解してよろしいでしょう
か。

電気設備・通信設備はNo.29と同様。
機械設備はM-005～007記載の通り、切断
がある。

31

電気、通信、機械設備において、工事対象
以外の施設で使用中の埋設物等がありま
すか。ある場合は図面等詳細の明示をお願
いします。

E-002記載の特別高圧ケーブルは活線で使
用中。通信設備の内、放送設備があるが、
本工事対象外のため受注後提示する。

32

撤去の設備機器内に水やオイルなど残渣
物はないと考えてよろしいでしょうか。あった
場合は別途協議とさせていただくと考えてよ
ろしいでしょうか。

撤去の設備機器内にオイル及び冷媒は無
い。配管及び設備機器は充水されているた
め、作業方法及び処置については別途協議
とする。

33
発注者側が予定価格算定の基準としている
足場存置期間をお明示ください。

90日の設置を見込んでいる。ただし、数量
及び期間はあくまで参考であるため、各社
で計画する工程に基づき設定すること。

34

施工時期や施工日時について、集中的に施
工を行うべき期間、必ず休工にしなければ
ならない時期及び時間帯の指定はあります
か。

特記仕様書_一般共通事項_28その他に記
載する条件を守ること。
さらに以下日程は休工とする。
・一般公開日：11月3日
・計画停電日：10月10～12日
そのほか、構内で騒音・振動が影響する行
事がある場合は、休工等の調整を依頼する
場合がある。

以上
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hk10404
長方形

hk10404
長方形

hk10404
長方形

hk10404
タイプライターテキスト
座標リスト追記

hk10404
タイプライターテキスト
仮BM追記

hk10404
タイプライターテキスト
追記



和光地区第一特高変電所更新に伴う工学実験棟周辺準備工事 追加指示事項 
 

 
１．設計図において追加指示が発生したため、修正箇所を記載した設計図を配布する。 
 
２．上記追加指示等により数量が変更になった箇所があるため、参考数量調書の修正版を 

配布する。 
  ※色付きの項目が修正箇所 
 
 
 

以 上  



工学実験棟から屋外にでた屋外第１ハンドホールから
電気機械棟B1F端子盤までの自動火災報知設備の配線の本数を
１本から２本へ変更する

kf10851
長方形

kf10851
長方形



R-1,R-2ヒートポンプチラーからキュービクルまでの
配線撤去の削除

kf10851
長方形



工事名称 和光地区第一特高変電所更新に伴う工学実験棟周辺準備工事

工事場所 埼玉県和光市広沢2番1号

積算数量書



１．目的

『積算数量書』は、理化学研究所（以下発注者）が工事費を算出するために必要となる数量

について、数量基準に基づき算出した数量である。この数量書を公開することにより入札日

程における入札参加者の見積負担の軽減を目的とする。また必要に応じて数量変更を行うこ

とで適正な請負代金額となり、契約の適正化に資するとともに工事の品質確保につながるも

のである。ただし『積算数量書』については下記『積算数量書の取り扱い』及び理化学研究

所工事請負契約約款（以下工事請負契約約款）第3条の3に規定されている請負代金内訳書の

取り扱いと同等とする。

２．『積算数量書』の取り扱い

（１）『積算数量書』 について

『積算数量書』は、詳細図面の添付資料として、交付し公開するものとし設計図書として

の取り扱いは行わないものとする。『積算数量書』に記載された積算数量については、

『積算数量書』に基づく工事費内訳書の作成や契約締結後における工事の施工を義務付ける

ものではないが、工事請負契約約款第18条　条件変更等、第19条設計図書の変更の必要が生

じた場合この『積算数量書』を基に協議を行う。

（２）『積算数量書』の数量について 

『積算数量書』の数量は、公共建築工事積算基準に定める「公共建築数量積算基準」及び

「公共建築設備数量積算基準」によって算出された数量である。施工数量ではないため実際

の施工数量に対して『積算数量書』の数量との差異での協議及び請負代金の変更を行うこと

はない。『積算数量書』はあくまで数量基準により算出されたものであるため、当該数量に

基づく施工を求めるものではない。受注者はあくまで設計図書をもとに工事目的物を完成さ

せることが目的である。よって入札参加者は施工に必要な数量を考慮しつつ請負代金内訳書

の作成を行うこと。

（３）『積算数量書』に対する質問及び回答

入札参加者は、『積算数量書』に記載された内容について質問することができる。この場合

における質問は、詳細図面等交付の際に対する質問として行うものとするが図面に対する質

疑とは別に質疑書を提出するものとする。回答については質疑回答書とは別に添付資料とし

て発注者側で確認の上、必要に応じ積算数量を訂正し、訂正後の積算数量を公開したうえ

で、予定価格にその訂正を反映する。ただし、施工数量との乖離ではなく、数量基準に基づ

き算出した数量として乖離が大きい場合にのみ変更を行う。 尚、契約締結後に条件変更

及び設計図書の変更があった場合のみ『積算数量書』の数量を基に協議を行い、変更手続き

を行う。

（４）『積算数量書』の公開範囲について

機器の性能、選定する機器のメーカー等により数量が変わるもの、または数量が明らかなも

のについては細目別内訳にて1式で公開とする。

（５）『積算数量書』の活用をしない場合の取り扱いについて

入札参加者は入札において『積算数量書』の積算数量と異なる数量を用いた請負代金内訳書

を提出したとしても、その入札を無効とすることはない。

国立研究開発法人　理化学研究所



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   

式

電気設備工事    

1   

式

機械設備工事    

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式

調査基準価格

1   

式

調査基準価格の100/110

1   

式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   

式

電気設備工事    

1   

式

機械設備工事    

1   

式

計



建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

工学実験棟解体  

1   

式

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ撤去      

1   

式

外構撤去        

1   

式

発生材処理      

1   

式

計



電気設備工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

既存建物解体工事

1   

式

外構整備工事    

1   

式

発生材処理      

1   

式

計



機械設備工事　種目別内訳 5

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

工学実験棟    

1   

式

計



建築工事　科目別内訳 6

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

とりこわし      

1   

式

計

工学実験棟解体





建築工事　科目別内訳 7

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ撤去      

1   

式

計

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ撤去



建築工事　科目別内訳 8

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

既存撤去        

1   

式

植栽撤去        

1   

式

計

外構撤去



建築工事　科目別内訳 9

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

発生材処理      

1   

式

計

発生材処理



電気設備工事　科目別内訳 10

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

工学実験棟      

1   

式

計

既存建物解体工事



電気設備工事　科目別内訳 11

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

構内配電線路    

1   

式

構内通信線路    

1   

式

計

外構整備工事



電気設備工事　科目別内訳 12

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

発生材処理      

1   

式

計

発生材処理



機械設備工事　科目別内訳 13

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

撤去工事        

1   

式

計

工学実験棟



建築工事　細目別内訳 14

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0021

1   

式

災害防止        別紙 00-0022

1   

式

仮設材運搬      別紙 00-0023

1   

式

計

工学実験棟解体 直接仮設



建築工事　細目別内訳 15

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

上部躯体        2階                             

とりこわし      1階床面積 1142.5m2              783   

ｍ3

基礎部躯体      

とりこわし      790   

ｍ3

鉄筋切断        集積共                          

1,264   

ｍ3

砂利地業撤去    集積･積込み共                   

147   

ｍ3

杭引抜          300φ L=19.0 運搬･処分共        

34   

本

杭引抜          400φ L=19.0 運搬･処分共        

63   

本

仕上げ等        1～2階                          別紙 00-0024

とりこわし      平均床面積 1000m2以上           1   

式

EV撤去          乗用 5人乗り 積載荷重350kg      

昇降行程4.2m　油圧式            1   

運搬･処分共                     か所

内部鉄骨階段撤去 W900×L4560×H4200              

手摺共                          2   

集積共                          か所

埋戻し(A種)     山砂の類                        

杭撤去部埋戻し                  196   

ｍ3

根切り          建物下部                        

1,845   

ｍ3

埋戻し(B種)     -          発生土               

2,008   

ｍ3

とりこわし機械  

運搬            1   

往復

計

工学実験棟解体 とりこわし



建築工事　細目別内訳 16

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫5撤去 3500×2650×H2350 基礎(CB×15)共

運搬･処分共                     1   

か所

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫6撤去 3500×2650×H2350 基礎(CB×15)共

運搬･処分共                     1   

か所

計

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ撤去 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ撤去



建築工事　細目別内訳 17

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

舗装面ｶｯﾀｰ入れ  

9.4 

ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  車道用 ｱｽｺﾝt50                  

路盤t250共                      159   

㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去  t70 溶接金網6φ×150□          

砕石t100共                      111   

㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ平板撤去  300×300×t60                   

砕石t130共                      27   

㎡

L型街渠撤去     歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(150/170×200×60

0)                              

ｺﾝｸﾘｰﾄ W515×H160～250          

砕石 W565×t100                 

ﾓﾙﾀﾙ W165×t10                  89   

ｍ

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤 120×120                        

去              基礎 W220×H50                  

砕石 W220×H100                 

ﾓﾙﾀﾙ W220×t20                  

40   

ｍ

L型側溝撤去     鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ W450×H155           

砕石 W500×t100                 20   

ﾓﾙﾀﾙ W500×t20                  ｍ

埋設雨水配管撤去 VP φ100                        

16   

ｍ

埋設雨水配管撤去 HP φ200                        

54   

ｍ

埋設雨水配管撤去 HP φ300                        

82   

ｍ

雨水桝撤去      500角程度　H550～1100           代価表    0022

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋,砕石,捨てｺﾝ共           2   

か所

雨水桝撤去      600角　H550～1000               代価表    0023

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋,砕石,捨てｺﾝ共           2   

か所

雨水桝撤去      600角　H1100～1800              代価表    0024

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋,砕石,捨てｺﾝ共           3   

か所

雨水桝撤去      750角　H550～1000               代価表    0025

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋,砕石,捨てｺﾝ共           2   

か所

雨水桝撤去      750角　H1100～1800              代価表    0026

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋,砕石,捨てｺﾝ共           3   

か所

L型側溝桝撤去   400×500　H700                  代価表    0027

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋,砕石,捨てｺﾝ共        1   

か所

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  

79   

ｍ3

砕石撤去        

29   

ｍ3

外構撤去 既存撤去



建築工事　細目別内訳 18

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

U型側溝撤去     300A                            

1.2 

ｍ

ﾄﾚﾝﾁ撤去        ｺﾝｸﾘｰﾄ製 t100 W600×H700        

2.4 

ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去    t80                             

29.6 

㎡

ﾋﾟｯﾄ蓋撤去      CPL-4.5                         

10.4 

㎡

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去     H=1600                          

20.7 

ｍ

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去     H=1800                          

84.2 

ｍ

防油堤基礎撤去  W4620×D2320 砕石共             

1   

か所

設備基礎①撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1100×600×H200        

砕石共                          9   

か所

設備基礎②撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1300×600×H200        

砕石共                          4   

か所

設備基礎③撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1400×750×H300        

砕石共                          1   

か所

設備基礎④撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1800×1400×H300       

砕石共                          1   

か所

設備基礎⑤撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1300×750×H200        

砕石共                          1   

か所

設備基礎⑥撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 2000×800×H200        

砕石共                          1   

か所

設備基礎⑦撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 900×500×H200         

砕石共                          2   

か所

設備基礎⑧撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 900×900×H200         

砕石共                          1   

か所

設備基礎⑨撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1100×550×H200        

砕石共                          4   

か所

設備基礎⑩撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1900×1500×H200       

欠け1000×750                   1   

砕石共                          か所

設備基礎⑪撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1600×1000×H200       

砕石共                          2   

か所

設備基礎⑫撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1500×1000×H200       

砕石共                          1   

か所

設備基礎⑬撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1000×500×H200        

砕石共                          1   

か所

外構撤去 既存撤去



建築工事　細目別内訳 19

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

設備基礎⑭撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1800×1500×H200       

砕石共                          1   

か所

設備基礎⑮撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1300×650×H200        

砕石共                          1   

か所

設備基礎⑯撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 3900×900×H200        

砕石共                          1   

か所

設備基礎⑰撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 3000×900×H200        

砕石共                          1   

か所

設備基礎⑱撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        

ﾍﾞｰｽ:3300×1800×H400           

立上り:L600+1500+1500×H450     

砕石共                          

1   

か所

設備基礎⑲撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1100×1100×H200       

砕石共                          1   

か所

設備基礎⑳撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1000×1000×H200       

砕石共                          1   

か所

設備基礎㉑撤去   ｺﾝｸﾘｰﾄ製 900×400×H200         

砕石共                          1   

か所

設備基礎㉒撤去   ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1900×1000×H250       

砕石共                          1   

か所

設備基礎㉓撤去   ｺﾝｸﾘｰﾄ製 500×500×H200         

砕石共                          1   

か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去  W1600×D2200×H150              

1   

か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去  W3300×D2200×H150              

1   

か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去  W2200×D9080×H200              

1   

か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去  W4000×D9150×H200              

1   

か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去  W2200×D6100×H200              

1   

か所

街路灯基礎撤去  W600×D600×H1300               

4   

か所

ﾎﾟｽﾄ基礎撤去    W400×D300×H300                

1   

か所

棟名ｻｲﾝ撤去     ｽﾃﾝﾚｽ 360×120×H1850           

基礎･砕石共                     1   

か所

ｽﾄﾘｰﾄ名称ｻｲﾝ撤去 ｽﾃﾝﾚｽ 360×120×H1850           

基礎･砕石共                     1   

か所

外構撤去 既存撤去



建築工事　細目別内訳 20

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

自転車置場2撤去 4800×1800×2250                

ﾌﾚｰﾑ･屋根･防風板:ｽﾁｰﾙ製         1   

か所

機械小屋1撤去   1600×1100×H1600               

内部壁仕上ｱｽﾍﾞｽﾄ含有            1   

か所

機械小屋2撤去   1850×1450×H1800               

1   

か所

室外機置場架台撤 12450×4350×H3450              

去              基礎･砕石共                     1   

か所

ｶﾞｽｶﾞﾊﾞﾅｰ置場撤 ﾎﾟﾘｶ波板　鋼材　基礎共          

去              1   

か所

とりこわし機械  

運搬            1   

往復

すきとり        積み込み共 H300程度             

163   

ｍ3

根切り          小規模土工                      

配管・桝・基礎撤去に伴う        206   

ｍ3

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

配管・桝・基礎撤去に伴う        206   

ｍ3

計

外構撤去 既存撤去



建築工事　細目別内訳 21

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

No.1 ｼﾊﾞ        伐根対象土壌0.1m (想定)         

伐根            集積共                          12.2 

㎡

No.4 ﾀﾏﾘｭｳ      伐根対象土壌0.1m (想定)         

伐根            集積共                          0.5 

㎡

No.5 ﾀﾏﾘｭｳ      伐根対象土壌0.1m (想定)         

伐根            集積共                          0.2 

㎡

No.6 ﾀﾏﾘｭｳ      伐根対象土壌0.1m (想定)         

伐根            集積共                          3.4 

㎡

No.8 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ    集積共                          

伐根            3   

本

No.9 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ    集積共                          

伐根            2   

本

No.10 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            1   

本

No.11 ｻｸﾗ       集積共                          

伐根            1   

本

No.12 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            2   

本

No.13 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            1   

本

No.15 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            3   

本

No.16 ｻｸﾗ       集積共                          

伐根            1   

本

No.17 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            1   

本

No.18 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            1   

本

No.19 ｻｸﾗ       集積共                          

伐根            1   

本

No.20 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            2   

本

No.22 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            2   

本

No.23 ｻｸﾗ       集積共                          

伐根            1   

本

No.24 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            3   

本

No.25 ｻｸﾗ       集積共                          

伐根            3   

本

外構撤去 植栽撤去



建築工事　細目別内訳 22

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

No.26 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            1   

本

No.27 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            2   

本

No.28 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            3   

本

No.29 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            2   

本

No.30 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            3   

本

No.31 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            2   

本

No.32 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ   集積共                          

伐根            1   

本

No.33 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            1   

本

No.34 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            1   

本

No.35 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            1   

本

No.36 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            2   

本

No.37 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            2   

本

No.38 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ   集積共                          

伐根            3   

本

No.39 ｲﾁｮｳ      集積共                          

伐根            1   

本

No.40 ｲﾁｮｳ      集積共                          

伐根            1   

本

No.41 ｲﾁｮｳ      集積共                          

伐根            1   

本

No.42 ｲﾁｮｳ      集積共                          

伐根            1   

本

No.43 ｲﾁｮｳ      集積共                          

伐根            1   

本

伐根機械運搬    

1   

式

計

外構撤去 植栽撤去
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           

集積、積込み    2,179   

ｍ3

内装材類        機 械                           

積込み          44   

ｍ3

内装材類(ｱｽﾍﾞｽﾄ 機 械                           

含有材)積込み   3.3 

ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｺﾝｸﾘｰﾄ             1,715   

DID区間有り                     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品     24.6 

DID区間有り                     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｺﾝｸﾘｰﾄ類           186   

DID区間有り                     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｱｽｺﾝ               8   

DID区間有り                     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  砕石               245   

DID区間有り                     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石材               0.1 

DID区間有り                     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石材 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有    0.5 

DID区間有り                     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  陶磁器類           1.1 

DID区間有り                     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             2   

DID区間有り                     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  生木類             41   

DID区間有り                     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           36   

DID区間有り                     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 3   

DID区間有り                     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ        0.2 

DID区間有り                     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ          3   

DID区間有り                     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｱｽﾌｧﾙﾄ防水         0.2 

DID区間有り                     ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ               1.5 

DID区間有り                     ｍ3

計

発生材処理 発生材処理 運搬



建築工事　細目別内訳 24

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ                          

3,945   

ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品                  

54   

ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        

186   

ｔ

発生材処分      ｱｽｺﾝ                            

14   

ｔ

発生材処分      砕石                            

367   

ｔ

発生材処分      石材                            

0.1 

ｍ3

発生材処分      石材 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有                 

0.5 

ｍ3

発生材処分      陶磁器類                        

1.1 

ｍ3

発生材処分      木材類                          

2   

ｍ3

発生材処分      生木類                          

41   

ｍ3

発生材処分      内装材類                        

36   

ｍ3

発生材処分      内装材類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             

3   

ｍ3

発生材処分      石こうﾎﾞｰﾄﾞ                     

0.2 

ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

3   

ｍ3

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ防水                      

0.2 

ｍ3

発生材処分      ｶﾞﾗｽ                            

1.5 

ｍ3

有価物売却      鉄筋                            

138   

ｔ

有価物売却      鉄骨                            

19   

ｔ

有価物売却      鉄くず                          

42,082   

kg

有価物売却      ｽﾃﾝﾚｽくず                       

161   

kg

発生材処理 発生材処理 処分



建築工事　細目別内訳 25

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

有価物売却      ｱﾙﾐくず                         

6,670   

kg

計

発生材処理 発生材処理 処分



電気設備工事　細目別内訳 26

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0025

1   

式

計

既存建物解体工事 工学実験棟 受変電設備撤去



電気設備工事　細目別内訳 27

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0026

1   

式

計

既存建物解体工事 工学実験棟 電灯・動力設備撤去



電気設備工事　細目別内訳 28

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0027

1   

式

計

既存建物解体工事 工学実験棟 コンセント設備撤去



電気設備工事　細目別内訳 29

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0028

1   

式

計

既存建物解体工事 工学実験棟 照明設備撤去



電気設備工事　細目別内訳 30

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0029

1   

式

計

既存建物解体工事 工学実験棟 LAN設備撤去



電気設備工事　細目別内訳 31

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0030

1   

式

計

既存建物解体工事 工学実験棟 自動火災報知設備他撤去



電気設備工事　細目別内訳 32

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0031

1   

式

土工事          別紙 00-0032

1   

式

計

外構整備工事 構内配電線路 撤去



電気設備工事　細目別内訳 33

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0033

1   

式

計

外構整備工事 構内通信線路 撤去



電気設備工事　細目別内訳 34

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0034

1   

式

発生材運搬      積込共                          別紙 00-0035

1   

式

計

発生材処理 発生材処理 発生材処理



機械設備工事　細目別内訳 35

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0016

1   

式

配管類撤去      別紙 00-0017

1   

式

ダクト類撤去    別紙 00-0018

1   

式

土工事          別紙 00-0019

1   

式

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           

集積、積込み    167   

ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

人力積込     木材類             167   

DID区間有り  8.0㎞以下          ｍ3

発生材処分      別紙 00-0020

1   

式

計

工学実験棟 撤去工事 撤去工事



建築工事　別紙明細 36

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0021

1   

式

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   

(手すり先行方式) 12m未満                         1,824   

㎡

安全手すり      枠組本足場用                    

(手すり先行方式) 200   

ｍ

計

災害防止        別紙 00-0022

1   

式

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り  運搬費共                       

(材工共)        1,824   

㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0023

1   

式

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               

(枠組本足場)    1,824   

(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    

(安全てすり)    200   

ｍ

計

工学実験棟解体 直接仮設



建築工事　別紙明細 37

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仕上げ等        1～2階                          別紙 00-0024

とりこわし      平均床面積 1000m2以上           1   

式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 集積共                          

2.3 

ｍ3

屋根 特殊防水撤 ﾌﾘﾝﾄｺｰﾄ F-2程度                 

去              集積共　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有（下地）      1,112   

ｍ2

立上り 特殊防水 ﾌﾘﾝﾄｺｰﾄ F-2程度                 

撤去            集積共　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有（下地）      89   

ｍ2

竪樋撤去        塩ﾋﾞ φ100                      

集積共                          69.2 

ｍ

玄関ｺﾞﾑﾏｯﾄ撤去  t12 W1800×D1000                

集積共                          1   

か所

床 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤 集積共                          

去              24.7 

ｍ2

床 ﾀｲﾙ撤去      ﾓﾙﾀﾙ共                          

集積共                          15.1 

ｍ2

床 塩ﾋﾞ系ﾀｲﾙ撤去 集積共                          

332   

ｍ2

床 床用塗料撤去 集積共                          

1,461   

ｍ2

階段 塩ﾋﾞ系ﾀｲﾙ撤 集積共                          

去              13.2 

ｍ2

巾木 塩ﾋﾞ系ﾀｲﾙ撤 集積共                          

去              16.6 

ｍ2

壁 ﾎﾞｰﾄﾞ撤去    一重 集積共                     

442   

ｍ2

壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ t50 集積共                      

撤去            37.1 

ｍ2

間仕切 間仕切撤 軽鉄 集積共                     

去              463   

ｍ2

天井 ﾎﾞｰﾄﾞ撤去  一重 集積共                     

877   

ｍ2

天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄ t50 集積共                      

ﾞ撤去           5.6 

ｍ2

天井 木毛板撤去 t24 集積共                      

836   

ｍ2

天井 ﾎﾞｰﾄﾞ撤去  二重 集積共                     

24.7 

ｍ2

天井下地撤去    軽鉄 集積共                     

901   

㎡

工学実験棟解体 とりこわし



建築工事　別紙明細 38

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仕上げ等        1～2階                          別紙 00-0024

とりこわし      平均床面積 1000m2以上           1   

式

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去   木製 集積共                     

184   

ｍ

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去 t60 集積共                      

591   

ｍ2

階段室木製笠木撤 W=150 集積共                    

去              2.1 

ｍ

便所ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 集積共                          

20.9 

ｍ2

ﾋﾟｯﾄ蓋撤去      CPL-t3.2 W=300                  

集積共                          40.6 

ｍ

ｿﾌﾄ巾木撤去     H=100 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有                

集積共                          106   

ｍ

SD1             鋼製 W2675×H2800 枠共          

親子開き戸撤去  集積共                          1   

か所

SD2             鋼製 W1330×H2000 枠共          

親子開き戸撤去  集積共                          32   

か所

SD3             鋼製 W2500×H2000 枠共          

両開き戸撤去    集積共                          2   

か所

SD4             鋼製 W1330×H2000 枠共          

親子開き戸撤去  集積共                          1   

か所

SD5             鋼製 W1330×H2000 枠共          

親子開き戸撤去  集積共                          1   

か所

SD6             鋼製 W1800×H2700 枠共          

両開き戸撤去    集積共                          4   

か所

SD7             鋼製 W780×H2000 枠共           

片開き戸撤去    集積共                          1   

か所

SD8             鋼製 W1800×H2000 枠共          

両開き戸撤去    集積共                          3   

か所

SD9             鋼製 W560×H760 枠共            

片開き戸撤去    集積共                          1   

か所

FSD1            鋼製 W900×H2000 枠共           

片開き戸撤去    集積共                          1   

か所

FSD2            鋼製 W1330×H2000 枠共          

親子開き戸撤去  集積共                          2   

か所

WD1             木製 W710×H2000 枠共           

片開き戸撤去    集積共                          1   

か所

WD2             木製 W710×H2000 枠共           

片開き戸撤去    集積共                          2   

か所

工学実験棟解体 とりこわし



建築工事　別紙明細 39

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仕上げ等        1～2階                          別紙 00-0024

とりこわし      平均床面積 1000m2以上           1   

式

WD3             木製 W710×H2000 枠共           

片開き戸撤去    集積共                          1   

か所

AW1             ｱﾙﾐ W5640×H1900 枠共           

引違い窓撤去    集積共                          34   

か所

AW2             ｱﾙﾐ W5640×H1900 枠共           

引違い窓撤去    集積共                          2   

か所

AW3             ｱﾙﾐ W5640×H1900 枠共           

引違い窓撤去    集積共                          1   

か所

AW4             ｱﾙﾐ W5640×H1900 枠共           

引違い窓撤去    集積共                          4   

か所

AG1             ｱﾙﾐ W5640×H640 枠共            

ｶﾞﾗﾘ撤去        集積共                          1   

か所

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          

468   

㎡

計

工学実験棟解体 とりこわし
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0025

1   

式

低圧動力盤      工学実験棟（200V）（１）　盤幅90

撤去            0W                              1   

面

低圧動力盤      工学実験棟（200V）（２）　盤幅80

撤去            0W                              1   

面

低圧電灯盤      工学実験棟（100V）（１）　盤幅80

撤去            0W                              1   

面

低圧電灯盤      工学実験棟（100V）（２）　盤幅80

撤去            0W                              1   

面

低圧保安動力盤  盤幅900W                        

撤去            1   

面

低圧保安電灯盤  盤幅800W                        

撤去            1   

面

低圧保安電灯変圧 盤幅1,100W                      

器盤            1   

撤去            面

変圧器          単相75ｋVA                      

撤去            1   

台

中央監視リモート

盤              1   

撤去            面

直流電源装置    キュービクル式　100Ah           

撤去            1   

面

揚重機賃料      ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t     

1   

台・日

計

既存建物解体工事 工学実験棟 受変電設備撤去



電気設備工事　別紙明細 41

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0026

1   

式

分電盤          1-L                             

撤去            600W×200D×1,200H              1   

面

分電盤          2-L                             

撤去            600W×200D×1,200H              1   

面

分電盤          2-L-1                           

撤去            600W×200D×900H                1   

面

廊下実験盤      700W×180D×1,200H              

撤去            36   

面

実験盤          700W×180D×1,200H              

撤去            29   

面

手元開閉器盤    ELB3P 50/50×1                  

撤去            22   

面

CR動力盤        1,100W×400D×2,000H            

撤去            1   

面

内部機器配電盤  750W×250D×1,800H              

撤去            1   

面

空調動力盤CP-1（ 700W×350D×2,150H              

1）             1   

撤去            面

空調動力盤CP-1（ 700W×350D×2,150H              

2）             1   

撤去            面

空調動力盤CP-1（ 700W×350D×2,150H              

）              1   

撤去            面

CET(CVT)ｹｰﾌﾞﾙ   22sq                            

撤去            ラック                          68   

再使用なし                      ｍ

CET(CVT)ｹｰﾌﾞﾙ   38sq                            

撤去            ラック                          238   

再使用なし                      ｍ

CET(CVT)ｹｰﾌﾞﾙ   8sq                             

撤去            ラック                          109   

再使用なし                      ｍ

CEｹｰﾌﾞﾙ         8sq - 3C                        

撤去            ラック                          18   

再使用なし                      ｍ

ねじなし電線管   (E25) 再使用しない             

撤去            5   

ｍ

600V絶縁電線     22mm2 × 1本 再使用しない      

撤去            249   

ｍ

600V絶縁電線    5.5mm2 × 1本 再使用しない      

撤去            5   

ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   800㎜幅 1段目     再使用しない 

249   

ｍ

既存建物解体工事 工学実験棟 電灯・動力設備撤去



電気設備工事　別紙明細 42

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0026

1   

式

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   600㎜幅 1段目     再使用しない 

6   

ｍ

計

既存建物解体工事 工学実験棟 電灯・動力設備撤去



電気設備工事　別紙明細 43

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0027

1   

式

600V絶縁電線    2.0㎜  × 1本 再使用しない      

撤去            2,281   

ｍ

コンセント      1P15A                           

152   

個

ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             

撤去            732   

ｍ

ねじなし電線管   (E25) 再使用しない             

撤去            205   

ｍ

計

既存建物解体工事 工学実験棟 コンセント設備撤去



電気設備工事　別紙明細 44

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0028

1   

式

Hf蛍光灯器具    露出形 FHF 32W ×1 再使用しない 

撤去            30   

個

Hf蛍光灯器具    露出形 FHF 32W ×2 再使用しない 

撤去            225   

個

Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ        埋込形 FHT 16W ×1 再使用しない 

蛍光灯器具      19   

撤去            個

蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×1          

撤去            再使用しない                    6   

個

非常用白熱灯器具 埋込形 JE9～30W,I40W            

撤去            再使用しない                    32   

個

誘導灯          C級                             

撤去            5   

台

600V絶縁電線    2.0㎜  × 1本 再使用しない      

撤去            3,192   

ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   1.6㎜- 2C                       

撤去            二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        35   

再使用しない                    ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   1.6㎜- 3C                       

撤去            二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        98   

再使用しない                    ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   2.0㎜- 3C                       

撤去            二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内        14   

再使用しない                    ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   2.0㎜- 3C                       

撤去            ﾗｯｸ                             7   

再使用しない                    ｍ

耐火ケーブル    EM-FP2.0mm-2C（ｺﾛｶﾞｼ)           

38   

ｍ

ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             

撤去            482   

ｍ

ねじなし電線管   (E25) 再使用しない             

撤去            270   

ｍ

ねじなし電線管   (E31) 再使用しない             

撤去            63   

ｍ

2種金属線ぴ(MM2) A型 40㎜×30㎜ 再使用しない     

撤去            144   

ｍ

計

既存建物解体工事 工学実験棟 照明設備撤去



電気設備工事　別紙明細 45

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0029

1   

式

LANケーブル     EM-UTP0.5-4P(CAT6）ラック       

撤去            2,739   

ｍ

LANケーブル     EM-UTP0.5-4P(CAT6）管路内       

撤去            478   

ｍ

LANケーブル     EM-UTP0.5-4P(CAT6）ｺﾛｶﾞｼ        

撤去            117   

ｍ

ねじなし電線管   (E31) 再使用しない             

撤去            6   

ｍ

ねじなし電線管   (E25) 再使用しない             

撤去            84   

ｍ

位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    

3   

個

LANコンセント   ローゼット3口                   

40   

個

計

既存建物解体工事 工学実験棟 LAN設備撤去



電気設備工事　別紙明細 46

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0030

1   

式

自動火災報知設備 EM-AE0.9-4P                     

ｹｰﾌﾞﾙ           管路                            430   

撤去            再使用なし                      ｍ

自動火災報知設備 EM-AE1.2-4P                     

ｹｰﾌﾞﾙ           管路                            28   

撤去            再使用なし                      ｍ

自動火災報知設備 EM-㏋0.9-5P                      

ｹｰﾌﾞﾙ           管路                            35   

撤去            再使用なし                      ｍ

自動火災報知設備 EM-㏋0.9-10P                     

ｹｰﾌﾞﾙ           管路                            15   

撤去            再使用なし                      ｍ

600V絶縁電線    2.0㎜  × 1本 再使用しない      

撤去            42   

ｍ

ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             

撤去            141   

ｍ

ねじなし電線管   (E25) 再使用しない             

撤去            50   

ｍ

煙感知器        

66   

台

定温スポット    低温式                          

1   

ｍ

中継器          

2   

台

受信機          P型１級10回線                   

撤去            1   

台

ｽﾋﾟｰｶｰ          直付　6W                        

撤去            4   

個

機器収容箱      総合盤                          

撤去            2   

台

計

既存建物解体工事 工学実験棟 自動火災報知設備他撤去



電気設備工事　別紙明細 47

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0031

1   

式

高圧受電盤      閉鎖型　7.2kV12.5kA             

撤去            1   

面

電灯変圧器盤    盤幅　1,300W×2,000D×2,300H    

撤去            1   

面

低圧電灯盤      盤幅　900W×2,000D×2,300H      

撤去            1   

面

動力変圧器盤    盤幅　2,000W×2,000D×2,300H    

撤去            1   

面

低圧動力盤盤    盤幅　900W×2,000D×2,300H      

撤去            1   

面

変圧器          単相　500ｋVA 油入              

撤去            1   

台

変圧器          三相　750ｋVA 油入              

撤去            1   

台

発電機          185ｋVA　ラジエーター式         

撤去            1   

台

燃料小出し槽    キュービクル型軽油９５０リットル

タンク                          1   

基

揚重機賃料      ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ又はﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t     

2   

台・日

CEｹｰﾌﾞﾙ         325sq                           

撤去            FEP管内                         84   

再使用なし                      ｍ

CEｹｰﾌﾞﾙ         325sq　200Ｖ                    

撤去            ピット内                        74   

再使用なし                      ｍ

CEｹｰﾌﾞﾙ         325sq                           

撤去            ラック                          20   

再使用なし                      ｍ

CEｹｰﾌﾞﾙ         325sq　200Ｖ                    

撤去            FEP管内                         42   

再使用なし                      ｍ

CEｹｰﾌﾞﾙ         325sq　200Ｖ                    

撤去            ピット内                        29   

再使用なし                      ｍ

CEｹｰﾌﾞﾙ         325sq　200Ｖ                    

撤去            ラック                          6   

再使用なし                      ｍ

FPｹｰﾌﾞﾙ         200sq-3C                        

撤去            FEP管内                         24   

再使用なし                      ｍ

FPｹｰﾌﾞﾙ         200sq-3C                        

撤去            ピット内                        3   

再使用なし                      ｍ

CET(CVT)ｹｰﾌﾞﾙ   200sq                           

撤去            FEP管内                         63   

再使用なし                      ｍ

外構整備工事 構内配電線路 撤去



電気設備工事　別紙明細 48

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0031

1   

式

CET(CVT)ｹｰﾌﾞﾙ   200sq                           

撤去            ピット内                        44   

再使用なし                      ｍ

CET(CVT)ｹｰﾌﾞﾙ   38sq                            

撤去            FEP管内                         40   

再使用なし                      ｍ

CET(CVT)ｹｰﾌﾞﾙ   38sq                            

撤去            ピット内                        69   

再使用なし                      ｍ

CET(CVT)ｹｰﾌﾞﾙ   38sq                            

撤去            ラック                          16   

再使用なし                      ｍ

CET(CVT)ｹｰﾌﾞﾙ   22sq                            

撤去            FEP管内                         45   

再使用なし                      ｍ

CET(CVT)ｹｰﾌﾞﾙ   22sq                            

撤去            ピット内                        19   

再使用なし                      ｍ

CEｹｰﾌﾞﾙ          22sq - 2C                      

撤去            FEP管内                         45   

再使用なし                      ｍ

CEｹｰﾌﾞﾙ          22sq - 2C                      

撤去            ピット内                        19   

再使用なし                      ｍ

CET(CVT)ｹｰﾌﾞﾙ    14sq                           

撤去            FEP管内                         90   

再使用なし                      ｍ

CET(CVT)ｹｰﾌﾞﾙ    14sq                           

撤去            ピット内                        58   

再使用なし                      ｍ

CEｹｰﾌﾞﾙ          14sq - 2C                      

撤去            FEP管内                         21   

再使用なし                      ｍ

CEｹｰﾌﾞﾙ          14sq - 2C                      

撤去            ラック                          20   

再使用なし                      ｍ

CEｹｰﾌﾞﾙ          14sq - 2C                      

撤去            ラック                          12   

再使用なし                      ｍ

制御ｹｰﾌﾞﾙ       CVVS2-20C                       

撤去            FEP管内                         21   

再使用なし                      ｍ

制御ｹｰﾌﾞﾙ       CVVS2-20C                       

撤去            ピット内                        20   

再使用なし                      ｍ

制御ｹｰﾌﾞﾙ       CVVS2-20C                       

撤去            ラック                          16   

再使用なし                      ｍ

制御ｹｰﾌﾞﾙ       CVV2-30C                        

撤去            FEP管内                         21   

再使用なし                      ｍ

制御ｹｰﾌﾞﾙ       CVV2-30C                        

撤去            ピット内                        20   

再使用なし                      ｍ

制御ｹｰﾌﾞﾙ       CVV2-30C                        

撤去            ラック                          16   

再使用なし                      ｍ

外構整備工事 構内配電線路 撤去



電気設備工事　別紙明細 49

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0031

1   

式

制御ｹｰﾌﾞﾙ       CVV2-8C                         

撤去            FEP管路                         21   

再使用なし                      ｍ

制御ｹｰﾌﾞﾙ       CVV2-8C                         

撤去            ピット内                        20   

再使用なし                      ｍ

制御ｹｰﾌﾞﾙ       CVV2-8C                         

撤去            ラック                          16   

再使用なし                      ｍ

ハンドホール撤去 H1-9+R2K-60                     

9   

基

地中管路　撤去  FEP（50）                       

127   

ｍ

地中管路　撤去  FEP（100）                      

22   

ｍ

地中管路　撤去  FEP（200）                      

56   

ｍ

計

土工事          別紙 00-0032

1   

式

根切り          人力土工                        

57.6 

ｍ3

埋戻            人力土工                        

57.6 

ｍ3

計

外構整備工事 構内配電線路 撤去



電気設備工事　別紙明細 50

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0033

1   

式

光ｹｰﾌﾞﾙ          SM-12C                         

撤去            FEP管内                         275   

再使用なし                      ｍ

光ｹｰﾌﾞﾙ          SM-12C                         

撤去            ラック                          433   

再使用なし                      ｍ

自動火災報知設備 EM-AE1.2-5P                     

ｹｰﾌﾞﾙ           FEP管内                         184   

撤去            再使用なし                      ｍ

自動火災報知設備 EM-AE1.2-5P                     

ｹｰﾌﾞﾙ           ラック                          736   

撤去            再使用なし                      ｍ

放送設備        EM-HP1.2-3C                     

ｹｰﾌﾞﾙ           FEP管内                         85   

撤去            再使用なし                      ｍ

放送設備        EM-HP1.2-3C                     

ｹｰﾌﾞﾙ           ラック                          368   

撤去            再使用なし                      ｍ

電話設備        CPEV0.65-50P                    

ｹｰﾌﾞﾙ           FEP管内                         85   

撤去            再使用なし                      ｍ

電話設備        CPEV0.65-50P                    

ｹｰﾌﾞﾙ           ラック                          368   

撤去            再使用なし                      ｍ

計

外構整備工事 構内通信線路 撤去



電気設備工事　別紙明細 51

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0034

1   

式

有価物処理      電線ｸｽﾞ                         

▲4,972   

kg

安定型混合廃棄物

102   

ｍ3

水銀使用製品産業

廃棄物          122   

kg

計

発生材運搬      積込共                          別紙 00-0035

1   

式

撤去材運搬      4tﾀﾞﾝﾌﾟ25km                     

31   

台

撤去材運搬      2tﾀﾞﾝﾌﾟ　水銀使用製品           

1   

台

計

発生材処理 発生材処理 発生材処理



機械設備工事　別紙明細 52

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0016

1   

式

＜空調設備＞    

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 12.5kW以下                      1   

接続)据付       台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 12.5kW以下                      1   

接続)据付       台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 12.5kW以下                      1   

接続)据付       台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 12.5kW以下                      1   

接続)据付       台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  5.6kW以下                      3   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 14.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 35.5kW以下                      1   

接続)据付       台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 35.5kW以下                      1   

接続)据付       台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  7.1kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  7.1kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  7.1kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  7.1kW以下                      1   

 据付           台

工学実験棟 撤去工事 撤去工事



機械設備工事　別紙明細 53

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0016

1   

式

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 12.5kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 12.5kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  7.1kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  7.1kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 12.5kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 12.5kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 12.5kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 12.5kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 35.5kW以下                      1   

接続)据付       台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 35.5kW以下                      2   

接続)据付       台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 35.5kW以下                      1   

接続)据付       台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 35.5kW以下                      2   

接続)据付       台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 18.0kW以下                      1   

接続)据付       台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 18.0kW以下                      1   

接続)据付       台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

工学実験棟 撤去工事 撤去工事



機械設備工事　別紙明細 54

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0016

1   

式

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 12.5kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 12.5kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  7.1kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  7.1kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  7.1kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  7.1kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  5.6kW以下                      3   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 20.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      2   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 20.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  4.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)  4.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0016

1   

式

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 14.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 14.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -               

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き   防振基礎無し    

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下                      1   

 据付           台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 12.5kW以下                      1   

接続)据付       台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 12.5kW以下                      1   

接続)据付       台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 50.0kW以下                      1   

接続)据付       台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き  防振基礎無し     

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 50.0kW以下                      1   

接続)据付       台

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 据付 天井吊り形 1,120m3/h以上        

8   

台

ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ       22.0 kW以下(電動機出力)         

据付            1   

基

ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 据付    0.75kW以下                     

(空調機器)      1   

台

ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 据付    0.75kW以下                     

(空調機器)      1   

台

FRP製一体形ﾀﾝｸ  WTF-4                           

据付            1   

基

ﾕﾆｯﾄ形           9,780m3/h以下                  

空気調和機 据付 1   

台

ﾕﾆｯﾄ形           9,780m3/h以下                  

空気調和機 据付 1   

台

ﾕﾆｯﾄ形           9,780m3/h以下                  

空気調和機 据付 1   

台

ﾕﾆｯﾄ形           9,780m3/h以下                  

空気調和機 据付 1   

台
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機器類撤去      別紙 00-0016

1   

式

全熱交換ﾕﾆｯﾄ    天井吊形  1,000m3/h以下         

据付            1   

台

換気扇 据付     300φ以下                       

21   

台

全熱交換ﾕﾆｯﾄ    天井吊形  1,000m3/h以下         

据付            2   

台

送風機(片吸込)  天井吊形 標準基礎 №2 1/2以下   

据付            1   

台

送風機(片吸込)  天井吊形 標準基礎 №2　　以下   

据付            1   

台

送風機(片吸込)  天井吊形 標準基礎 №2 1/2以下   

据付            1   

台

送風機(片吸込)  天井吊形 標準基礎 №2 1/2以下   

据付            1   

台

送風機(片吸込)  天井吊形 標準基礎 №2 1/2以下   

据付            1   

台

送風機(片吸込)  天井吊形 標準基礎 №3　　以下   

据付            1   

台

送風機(片吸込)  天井吊形 標準基礎 №1 1/2以下   

据付            1   

台

換気扇 据付     300φ以下                       

7   

台

搬出基準単価    

17   

ｔ

＜衛生設備＞    

大便器撤去      洗浄弁式          再使用しない  

4   

組

小便器撤去      洗浄弁式壁掛小便器              

再使用しない                    3   

組

洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   

6   

組

掃除流し撤去    ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない   

2   

組

屋内消火栓箱    露出形                          

(総合形)取付    4   

組

瞬間湯沸器　据付 給湯専用壁掛形  5号             

5   

台
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式

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0017

1   

式

＜冷媒＞        

冷媒用          28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管         

断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      90   

ｍ

冷媒用          25.4 外径(1    B) ｶﾞｽ管         

断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      23   

ｍ

冷媒用          22.22外径(  7/8B) ｶﾞｽ管         

断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      15   

ｍ

冷媒用          19.05外径(  3/4B) ｶﾞｽ管         

断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      32   

ｍ

冷媒用          15.88外径(  5/8B) ｶﾞｽ管         

断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      181   

ｍ

冷媒用          12.7 外径(  1/2B) 液管          

断熱材被覆銅管  厚10mm以上                      90   

ｍ

冷媒用           9.52外径(  3/8B) 液管          

断熱材被覆銅管  厚10mm以上                      228   

ｍ

冷媒用           6.35外径(  1/4B) 液管          

断熱材被覆銅管  厚10mm以上                      11   

ｍ

＜空調ドレン＞  

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        25A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      137   

(VP)            ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   137   

 25A 再使用しない               ｍ

＜冷温水＞      

冷温水・配管用  ねじ接合                        

炭素鋼鋼管(白)  屋外架空・暗渠  40A             19   

ｍ

冷温水・配管用  ねじ接合                        

炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        25A             37   

ｍ

冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

撤去            屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 19   

 40A 再使用しない               ｍ

冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

撤去            天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   37   

 25A 再使用しない               ｍ

＜上水＞        

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            2   

(SGP-VB)        ｍ
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0017

1   

式

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            145   

(SGP-VB)        ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            213   

(SGP-VB)        ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       15A                            29   

(SGP-VB)        ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            33   

(SGP-VD)        ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            4   

(SGP-VB)        ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            107   

(SGP-VB)        ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            62   

(SGP-VB)        ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   2   

 40A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   145   

 32A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   213   

 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   29   

 15A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 4   

 40A 再使用しない               ｍ

量水器桝        MC-1                            

40～65A 深さ450                 2   

個

弁桝            VC-1                            

40A以下 深さ550                 1   

個

配管切断        配管切断  32A 保温無            

(鋼管類)        4   

･手間のみ       か所

プラグ          40A                             

1   

個

＜井水＞        

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            150   

(SGP-VA)        ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            5   

(SGP-VA)        ｍ
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0017

1   

式

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            56   

(SGP-VA)        ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            12   

(SGP-VA)        ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            79   

(SGP-VA)        ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            5   

(SGP-VA)        ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       15A                            5   

(SGP-VA)        ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            50   

(SGP-VD)        ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            6   

(SGP-VB)        ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   150   

 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   5   

 40A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   56   

 32A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   12   

 25A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   79   

 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 5   

 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   5   

 15A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 6   

 65A 再使用しない               ｍ

ﾊﾟﾙｽ式量水器     65A                            

1   

個

ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁  10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄)  65A             

3   

個

弁桝            VC-1                            

50～80 深さ700                  1   

個

配管切断        配管切断  65A 保温有            

(鋼管類)        2   

･手間のみ       か所
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0017

1   

式

プラグ          65A                             

2   

個

＜排水＞        

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般       100A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      15   

(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        75A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      7   

(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        65A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      285   

(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        50A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      336   

(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        40A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      7   

(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        50A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      159   

(VP)            ｍ

＜汚水＞        

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       125A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      5   

(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      27   

(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        75A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   

(VP)            ｍ

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去    600×600　～1200                

3   

か所

ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修      900φ                           

1   

か所

ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修      600角以下                       

1   

か所

＜研究排水＞    

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       150A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      4   

(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       125A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      187   

(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      22   

(VP)            ｍ
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0017

1   

式

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        75A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      16   

(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        65A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      22   

(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        50A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      8   

(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        30A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   

(VP)            ｍ

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去    900φ　～1300                   

2   

組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去    600×600　～1100                

3   

組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去    600×600　～900H                

2   

組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去    600×600　～800H                

6   

組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去    600×600　～700H                

12   

組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去    450×450　～600H                

8   

組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去    450×450　～550H                

3   

組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去    450×450　～500H                

3   

組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去    350×350　～400                 

1   

組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去    350×350　～300                 

2   

組

水槽            

1   

組

＜消火＞        

消火・配管用    ねじ接合                        

炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        65A             75   

ｍ

消火・配管用    ねじ接合                        

炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        50A             8   

ｍ

配管切断        配管切断  50A 保温有            

(鋼管類)        1   

･手間のみ       か所
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配管類撤去      別紙 00-0017

1   

式

プラグ          50A                             

1   

個

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            16   

(SGP-VD)        ｍ

消火・配管用    ねじ接合                        

炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        50A             6   

ｍ

＜都市ガス＞    

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋内一般         

炭素鋼鋼管(白)   80A                            14   

ｍ

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋内一般         

炭素鋼鋼管(白)   50A                            144   

ｍ

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋内一般         

炭素鋼鋼管(白)   25A                            77   

ｍ

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋内一般         

炭素鋼鋼管(白)   20A                            92   

ｍ

配管切断        配管切断  50A 保温無            

(鋼管類)        1   

･手間のみ       か所

プラグ          50A                             

1   

個

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ダクト類撤去    別紙 00-0018

1   

式

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

242   

㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     

179   

㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

5   

㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  

撤去            機械室,書庫,倉庫                413   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 300㎜  再使用しない             

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    32   

撤去            ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 250㎜  再使用しない             

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    27   

撤去            ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 200㎜  再使用しない             

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    74   

撤去            ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 175㎜  再使用しない             

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    8   

撤去            ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    36   

撤去            ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 100㎜  再使用しない             

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    31   

撤去            ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  

撤去(32K)       機械室,書庫,倉庫                41   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない ㎡

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 ～0.40                          

取付費(基準単価) 34   

個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 ～0.40                          

取付費(基準単価) 8   

個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 0.04㎡以下                      

取付費(基準単価) 2   

個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 ～0.10                          

取付費(基準単価) 1   

個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 0.04㎡以下                      

取付費(基準単価) 3   

個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 0.04㎡以下                      

取付費(基準単価) 1   

個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 ～0.20                          

取付費(基準単価) 5   

個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 ～0.10                          

取付費(基準単価) 3   

個
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ダクト類撤去    別紙 00-0018

1   

式

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 0.04㎡以下                      

取付費(基準単価) 2   

個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 0.04㎡以下                      

取付費(基準単価) 1   

個

ﾎﾞｯｸｽ(低圧用)   0.6mm(451～750mm)               

(基準単価)      24   

㎡

ﾎﾞｯｸｽ(低圧用)   0.8mm(751～1500mm)              

(基準単価)      32   

㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

(基準単価)      ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      56   

保温厚25                        ㎡

ﾎﾞｯｸｽ(低圧用)   0.5mm(～450mm)                  

(基準単価)      11   

㎡

ﾎﾞｯｸｽ(低圧用)   0.6mm(451～750mm)               

(基準単価)      19   

㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

(基準単価)      ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      30   

保温厚25                        ㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用)  1.0mm(1501～2200mm)             

(基準単価)      8   

㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  

撤去            機械室,書庫,倉庫                8   

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない ㎡

計

土工事          別紙 00-0019

1   

式

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      204   

ｍ3

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      204   

ｍ3

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      別紙 00-0020

1   

式

管理型混合廃棄物

25   

ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊        無筋 30cm以下                   

28   

ｔ

金属くず        

130   

ｍ3

計

工学実験棟 撤去工事 撤去工事
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